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Uczestnicy postepowania

dotyczy: konkurs TIEW/1227/2019

Szanowni Panstwo,
Zamawiajacy otrzymat nastgpujace zapytanie:

1) Czy w obiektach stacyjnych oznaczonych jako E1 i E2 sg zainstalowane obecnie zespoly
uziemiajace i nalezy je zdemontowac? Jesli tak, co nalezy zrobi¢ z urzadzeniami po
demontazu?

Odpowiedz: W obiektach stacji elektroenergetycznych 110/15/6kV E1 i E2 nie ma
zainstalowanych zespotdéw uziemiajgcych (kompensacyjnych) TPW1i TPW2.

2) Czy zakres zadania obejmuje zmiany w obwodach wtérnych pdl zasilajacych zespotéw
uziemiajacych SN?

OdpowiedZ: NIE. Jedynie uczestnictwo przy rozruchu pé! zasilajgcych pola zespotéw
uziemiajgcych( kompensacyjnych) TPW1 i TPW2 .

3) Czy zakres zadania obejmuje potgczenia kablowe wewnatrz stacyjne SN, nn zgodnie z
tabelami 8. Zestawienie materialéw 8.4 Pofaczenia kablowe SN (wewnatrzstacyjne) dla
stacji E1i E2?

Odpowiedz: potaczenia kablowe wedtug pkt 8.4 nie wchodzg w zakres zadania.

4) Czy zakres zadania obejmuje adaptacje uziomu otokowego wokét budynku stacyjnego
Zestawienie materiatéw pkt 8.5 Instalacja uziemienia i roboczego dla stanowiska TPW1 i
TPW2?

OdpowiedzZ: Zakres zadania nie obejmuje adaptacji uziomu otokowego wokét budynku
stacyjnego. W zakresie jest wykonanie podiaczenie kablowego stanowisk TPW1 i TPW2 z
uziomem roboczym pkt. 9 zestawienia materiatéw 8.1 tabeli dla stacji E1 i E2.
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5)

6)

Czy zakres zadania obejmuje potaczenia kablowe 0,4kV szafek FTU 1 i 2 z rozdzielnig 0,4kV
FA1 i FA2 Zestawienie materiatow 8.1 Stanowiska transformatoréw ... pkt 7,8 tabeli dla
stacji E1i E2?

Odpowiedz: TAK. Zakres zadania obejmuje pofgczenia kablowe 0,4kV szafek FTU 1i 2 z
rozdzielnig 0,4kV FA1 i FA2 Zestawienie materialdw 8.1 Stanowiska transformatoréw ... pkt
7,8 tabeli dia stacji E1 i E2. W zakresie zadania jest potgczenie stanowisk TPW1 i TPW2 z
uziomem roboczym pkt. 9 zestawienia materiatow 8.1 tabeli dla stacji E1 i E2.

Czy Zakres zadania obejmuje wykonanie konstrukcji wsporczych pod kable SN wraz z
uchwytami kablowymi pkt. 17-20 Tabeli 8.1 Stanowiska transformatoréw uziemiajgcych i
dtawikéw gaszacych?

Odpowiedz: TAK. W zakres nie wchodzg konstrukcje wsporcze i uchwyty kablowe pod
kable SN zasilajace Zespoty uziemiajgce (kompensacyjne) TPW1 i TPW2 z rozdzielnicy RS1
15kv

Z powazaniem:
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