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Uczestnicy postepowania
dotyczy: konkurs TIEW/268/2020
W dniu 09.03.2020 r Zamawiajacy otrzymat nastepujace zapytanie:

Pytanie:

»Wykonawca zwraca sig z prosbq o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane poziomu strat dla
transformatordéw z napigciami 15,75-6,3/0,42kV -kV/kV z uwagi na mozliwosé ich zwigkszenia zgodnie z
rozporzqdzeniem Komisji UE nr 548/2014 odpowiednio: straty obcigzeniowe o 10%, straty jatowe o0 15%
w stosunku do poziomu strat jaki jest wymagany dla transformatoréw z napieciem 15,75/0,42kV/kV . ” ?

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje wysokos$¢ maksymalnych dopuszczalnych strat okreslonych w Specyfikacii
konkursowej TIEW/268/2020 i nie dopuszcza ich zmian. Wykonanie transformatoréw powinno by¢ zgodne
z rozporzadzeniem Komisji UE nr 548/2014.

Cyt. W przypadku transformatoréw z jednym uzwojeniem niskiego napigcia i dwoma napieciami
dostgpnymi z uzwojenia wysokiego napiecia z odczepami, straty nalezy obliczaé w oparciu o wyzsze
napigcie WN i muszq by¢ one zgodne z maksymalnymi dopuszczalnymi stratami podanymi w tabeli 11 i
L2 . Maksymalna dostgpna moc na uzwojeniu dolnego napiecia WN takich transformatoréw musi byé
ograniczona do 0,85 nominalnej mocy znamionowej przewidzianej dla wyzszego napiecia uzwojenia
wysokiego napiecia.”’
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