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ew Procedura objecia istniejacego systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systenrll.lEi\lgvnngc;
" niz system przesytlowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen
1. Podstawa Prawna
Zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia
2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy przytaczania odbioru (zwane dalej: ,,NC DC”):
»Wymogi okre$lone w niniejszym rozporzgdzeniu nie majg zastosowania do istniejgcych instalacji
odbiorczych przytagczonych do systemu przesytowego, istniejgcych instalacji dystrybucyjnych
przytaczonych do systemu przesytowego, istniejgcych systemow dystrybucyjnych, ani do istniejgcych
jednostek odbiorczych, ktdre sg lub mogg by¢ wykorzystywane przez instalacje odbiorczg lub
zamkniety system dystrybucyjny do swiadczenia ustug regulacji zapotrzebowania na rzecz wtasciwego
operatora systemu lub wtasciwego OSP, chyba ze:
a) istniejgca instalacja odbiorcza przytgczona do systemu przesytlowego, istniejgca instalacja
dystrybucyjna przytgczona do systemu przesytowego, istniejgcy system dystrybucyjny lub istniejgca
jednostka odbiorcza w ramach instalacji odbiorczej przytgczonej pod napieciem powyzej 1 000 V
lub zamknietego systemu dystrybucyjnego przytagczonego pod napieciem powyzej 1 000 V zostaty
zmodyfikowane w takim stopniu, ze dotyczgca ich umowa przytgczeniowa musi zosta¢ zmieniona

W znacznym stopniu zgodnie z nastepujacg procedury:

(i) wtasciciele instalacji odbiorczych, OSD lub OZSD, ktérzy zamierzajg przeprowadzié
modernizacje instalacji lub wymiane urzadzen, co ma wptyw na zdolnosci techniczne danej
instalacji odbiorczej przytgczonej do systemu przesytowego, instalacji dystrybucyjnej
przytgczonej do systemu przesytowego, systemu dystrybucyjnego lub jednostki odbiorczej,

zgtaszajg z wyprzedzeniem swoje plany do wtasciwego operatora systemu;

(i) jezeli wtasciwy operator systemu jest zdania, ze zakres modernizacji lub wymiany urzadzen
wymaga zawarcia nowej umowy przytagczeniowej, wdéwczas powiadamia wtasciwy organ

regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, pariistwo cztonkowskie; oraz

(iii) witasciwy organ regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, panstwo cztonkowskie
decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytaczeniowej, czy tez
potrzebna jest nowa umowa przytagczeniowa, oraz ktére wymogi okreslone w niniejszym

rozporzgdzeniu majg zastosowanie; (...)”
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2. Zakres podmiotowy
Przedmiotowa procedura dotyczy objecia wymogami wynikajagcymi z NC DC i dedykowana jest
wiascicielom systemow dystrybucyjnych?, ktdrzy zamierzaja przeprowadzi¢ modernizacje obiektu lub

wymiane urzgdzen w zakresie istniejgcego systemu dystrybucyjnego.

3. Zakres przedmiotowy

W niniejszej procedurze okreslono warunki dotyczgce koniecznosci zmiany umowy przytgczeniowej
w znacznym stopniu lub zawarcia nowej umowy przytagczeniowej, a w konsekwencji objecia
przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urzadzen stosowaniem wymogdéw wynikajgcych z

NC DC lub wymagar IRiESP/IRIESD.

4. Definicje

W ramach procedury objecia istniejgcych obiektdw wymogami wynikajagcymi z NC DC niezbedne jest
zdefiniowanie poje¢ bedacych przedmiotem oceny wiasciwego operatora systemu (wiasciwym
operatorem systemu w dokumencie rozumiany jest TIEW S.A.). Ponizej zamieszczono definicje uzyte
na potrzeby procedury objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego wymogami wynikajgcymi z NC

DC w ramach planowanych modernizacji lub wymian urzadzen:

Wymiana - modyfikacja istniejgcego systemu dystrybucyjnego lub jego czesci skutkujgca
odtworzeniem urzgdzenia lub jego czesci bez ulepszenia parametréw/zdolnosci technicznych,
Modernizacja — rozbudowa lub modyfikacja istniejgcego systemu dystrybucyjnego lub jego czesci
skutkujgca ulepszeniem parametréw/ zdolnosci technicznych,

Istotna modyfikacja — wymiana lub modernizacja istniejgcego systemu dystrybucyjnego, dla ktérego
umowa przytgczeniowa musi zosta¢ zmodyfikowana w znacznym stopniu lub, dla ktérego musi zostaé

zawarta nowa umowa przytgczeniowa, skutkujgca koniecznoscia objecia wymogami NC DC.

5. Poczatek stosowania procedury

W art. 59 NC DC okresSlono termin stosowania wymogoéw okreslonych w przedmiotowym
rozporzadzeniu, ktéry rozpoczyna sie trzy lata po opublikowaniu NC DC tj. od 18 sierpnia 2019 r.
Na jego podstawie, niniejsza procedura opracowana w oparciu o art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC, pozwalajaca
na objecie wymogami NC DC istniejgcych systemodw dystrybucyjnych, ma réwniez zastosowanie od

dnia 18 sierpnia 2019 .

1 jako system dystrybucyjny na potrzeby niniejszego dokumentu rozumiany jest system, ktory jest przytagczony do systemu innego niz system przesytowy
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6. Ocena wtasciwego operatora systemu dla zakresu modernizacji lub
wymiany urzgdzen

W ramach powiadomienia (zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC DC) przez wfasciciela systemu
dystrybucyjnego wtasciwy operator systemu ocenia zakres modernizacji lub wymiany urzadzen pod
wzgledem zakwalifikowania jej jako istotnej modyfikacji. Przedmiotowa kwalifikacja odbywa sie w

oparciu o NC DC.

7. Informacje ogodlne

NC DC okresla wymogi, ktore bedg musiaty by¢ spetnione m.in. przez nowe systemy dystrybucyjne.
Jednoczesnie art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC okresla zastosowanie wymogdw dla istniejgcego systemu
dystrybucyjnego, z ktérego wynika, ze wymogi te beda miaty zastosowanie do istniejgcego systemu
dystrybucyjnego, ktéry zamierza przeprowadzi¢ modernizacje lub wymiane urzgdzen.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC DC wtasciciel systemu dystrybucyjnego, ktéry zamierza
przeprowadzi¢ modernizacje lub wymiane urzgdzen wptywajgca na zdolnosci techniczne istniejgcego
systemu dystrybucyjnego zgtasza z wyprzedzeniem swoje plany dotyczace tych dziatan do wtasciwego,
ze wzgledu na punkt przytaczenia, operatora systemu. Wzoér przedmiotowego POWIADOMIENIA,
wtasciwy operator systemu publikuje na swojej stronie internetowe]j (wzér POWIADOMIENIA zgodnie
z Zatacznikiem 1). Wystgpienie to powinno odby¢ sie na etapie wstepnego planowania modernizacji lub
wymiany urzadzen, przed wystgpieniem do wtasciwego operatora systemu z wnioskiem o okreslenie
warunkow przytaczenia.

Witasciwy operator systemu dokonuje oceny zakresu planowanych dziatan pod katem zakwalifikowania
danej modernizacji lub wymiany urzadzen, jako istotnej modyfikacji i tym samym koniecznoscig objecia
wymogami technicznymi okreslonymi w NC DC.

W przypadku zakwalifikowania danego zakresu modernizacji lub wymiany urzadzen, jako istotnej
modyfikacji, zgodnie z zapisami NC DC witasciwy operator systemu, zgtasza do Prezesa URE koniecznos¢
sporzgdzenia nowej umowy przytgczeniowej dla tego zakresu oraz przekazuje informacje dotyczaca
jakimi wymogami technicznymi NC DC, w ocenie wtasciwego operatora systemu, powinien by¢ objety
przedmiotowy zakres modernizacji lub wymiany urzadzen.

Prezes URE decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytgczeniowej, czy tez
potrzebna jest nowa umowa przytgczeniowa oraz, ktdre wymogi NC DC majg zastosowanie.
Przedmiotowa decyzja zostaje przekazana do wtasciwego operatora systemu, ktéry w odpowiedzi na
ztozone POWIADOMIENIE wifasciciela systemu dystrybucyjnego o zakresie przedmiotowej
modernizacji lub wymiany urzadzen, przekazuje pismem odpowiedz o zakwalifikowaniu modernizacji

lub wymiany jako istotnej modyfikacji oraz jakimi wymogami wynikajgcymi z NC DC i wymaganiami
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IRIESP/IRIESD objety zostaje zakres modernizacji lub wymiany urzadzen, a takze o koniecznos$ci zmiany

obowigzujgcej lub zawarcia nowej umowy przytgczeniowe;.

Niniejsza procedura ma na celu rozstrzygniecie objecia przedmiotowego zakresu modernizacji lub

wymiany urzadzen stosowaniem wymogoéw wynikajgcych z NC DC, wymagan IRIESP/IRIESD, jak

réowniez koniecznosci zawarcia nowej umowy przytgczeniowej.

8. Proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego wymogami NC
DC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen

(zakwalifikowania zakresu modernizacji lub wymiany jako istotne;j
modyfikacji)

Proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub
wymiany urzadzen realizowany jest przed procesem okreslania warunkéw przytgczenia i zmiany lub
zawierania nowej umowy przytaczeniowej. Proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego
wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen zostat przedstawiony na ponizszym
rysunku z uwzglednieniem procesu okreslania warunkéw przytaczenia i zawierania umowy
przytgczeniowej.

Proces ten obejmuje powiadomienie wiasciwego operatora systemu przez wiasciciela istniejgcego
systemu dystrybucyjnego o zamiarze przeprowadzenia modernizacji lub wymiany urzadzen na etapie
jej planowania (z uprzednim wyprzedzeniem) w celu zakwalifikowania zakresu modernizacji lub

wymiany urzadzen jako istotnej modyfikacji.

Aneksowana
Umowa o swiadczeniu ustug dystrybucji energii elektrycznej Umowa
Istniejgcy system dystrybucyjny przytaczony do systemu innego niz system przesylowy

POWIADOMIENIE o zakresie Whniosek o okreslenie warunkéw
modernizacji lub wymiany przytaczenia zawierajgcy
odpowiedz wlasciwego operatora
z procesu istotnej modyfikacji
(zatacznik do wniosku)

Ocena wiasciwego
operatora systemu

Nie (Sciezka 2) Odpowieds

wiasciwego operatora W /)

Tak (sciezka 1) S umowa przylaczeniowa

Decyzja Prezesa URE
Wykonanie modernizacji

. TESTY
lub wymiany
Proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego Proces okreslania warunkow przytaczenia i zmiany lub
przytaczonego do systemu innego niz przesytowy wymogami zawierania nowej umowy przytgczeniowej

NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany

1. Weryfikacja kompletnosci POWIADOMIENIA

Ocena czy POWIADOMIENIE dotyczy istotnej modyfikacji

3. Ocena kompletnosci wniosku, w tym czy do wniosku zostata przediozona odpowiedz wiasciwego operatora systemu z procesu objecia istniejacego
systemu dystrybucyjnego przytagczonego do systemu innego niz system przesytowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany

el

Rys.1. Proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz system przesytowy
wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen oraz proces okreslania warunkdow przytgczenia i zmiany
lub zawierania nowej umowy przytaczeniowej
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Proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub
wymiany urzadzen i tym samym zakwalifikowania lub nie zakresu modernizacji lub wymiany urzadzen
jako istotnej modyfikacji sktada sie z nastepujgcych etapdw, ktdrych szczegétowy opis zostat

przedstawiony ponizej:

1. Powiadomienie wtasciwego operatora systemu przez witasciciela systemu dystrybucyjnego o
planowanej modernizacji lub wymianie urzadzen,

2. Kwalifikacja modernizacji lub wymiany urzadzen:
o zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja ($ciezka 1),

e zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja (Sciezka 2).

8.1. Powiadomienie wtasciwego operatora systemu przez wtasciciela systemu
dystrybucyjnego o planowanej modernizacji lub wymianie urzagdzen
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (i) NC DC wiasciciele systemow dystrybucyjnych, ktdrzy zamierzaja

przeprowadzi¢ modernizacje lub wymiane urzadzen wptywajacg na zdolnosci techniczne istniejgcego
systemu dystrybucyjnego, powiadamiajg o swoich planach dotyczacych tych dziatan witasciwego

operatora systemu (wzér POWIADOMIENIA zgodnie z Zatgcznikiem |). Powiadomienie to powinno

odby¢ sie, przed wystgpieniem do witasciwego operatora systemu z wnioskiem o okreslenie

warunkdow przytaczenia.

Ztozenie POWIADOMIENIA powinno nastgpi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem uwzgledniajgcym czas,
w jakim prowadzony jest proces objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w
przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen oraz proces okres$lania warunkdéw przytgczenia i zmiany
obowigzujacej lub zawierania nowej umowy przytgczeniowej.

W tym celu zaleca sie, aby na etapie tworzenia planu (koncepcji) zakresu modernizacji lub wymiany
urzadzen, a przed zatwierdzeniem tego planu (koncepcji) wtasciciel systemu dystrybucyjnego ztozyt
POWIADOMIENIE do wtasciwego operatora systemu, do ktérego sieci przytaczony jest jego system
dystrybucyjny.

Wz6r przedmiotowego POWIADOMIENIA, wiasciwy operator systemu publikuje na swojej stronie
internetowej.

Zatgczniki do POWIADOMIENIA nalezy dotaczyé w jezyku polskim. Dopuszcza sie ztozenie

obcojezycznego oryginatu wraz z ttumaczeniem potwierdzonym przez ttumacza przysiegtego.
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8.2. Kwalifikacja modernizacji lub wymiany urzadzen

Po otrzymaniu kompletnego POWIADOMIENIA witasciwy operator systemu, dokonuje oceny zgodnie
z art. 4 ust. 1 lit. a) pkt (ii) NC DC o koniecznosci objecia stosowaniem wymogéw wynikajgcych
z NC DC istniejgcego systemu dystrybucyjnego, a tym samym koniecznoscia wydania nowych

warunkow przytaczenia w oparciu o NC DC.

Rozrézinia sie dwie Sciezki w ramach kwalifikacji przez wiasciwego operatora systemu:

e Sciezka 1 - zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja,

e Scieika 2 - zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja.
W kazdej z tych sciezek nie wyklucza sie objecia zakresu modernizacji lub wymiany urzadzen
wymaganiami okreslonymi w IRiESP/IRIESD.
Ponadto w Sciezce 2 réwniez nie wyklucza sie mozliwosci wydania nowych warunkéw przytgczenia
w oparciu o zapisy IRIESP/IRIESD. W takim przypadku umowa przytgczeniowa nie musi by¢
modyfikowana w znaczgcym stopniu w rozumieniu NC DC, a tym samym system jest traktowany jako
istniejgcy pod katem wymogodw okreslonych w NC DC. W zwigzku z czym, dla tego zakresu modernizacji
lub wymiany urzadzen, system dystrybucyjny nie zostanie objety wymogami okreslonymi w NC DC.
Szczegdtowy opis Sciezek oraz sposéb procedowania w ramach tych warunkdéw zostat okreslony w

rozdziatach 8.2.1, 8.2.2.

8.2.1.Zakres modernizacji lub wymiany zakwalifikowany jako istotna modyfikacja (Sciezka 1)

Wtasciwy operator systemu zgtasza Prezesowi URE koniecznosé¢ sporzadzenia nowej umowy
przytaczeniowej oraz przekazuje informacje dotyczacg jakimi wymogami technicznymi NC DC w ocenie
wtasciwego operatora systemu ma by¢ objety przedmiotowy zakres modernizacji lub wymiany
urzadzen.

Wiasciwy operator systemu przekazuje informacje do wifasciciela systemu dystrybucyjnego o
przekazaniu oceny do Prezesa URE, w celu wydania stosownej decyzji.

Prezes URE decyduje o tym, czy konieczna jest zmiana obowigzujgcej umowy przytgczeniowej, czy tez
potrzebna jest nowa umowa przytagczeniowa oraz, ktére wymogi NC DC majg zastosowanie.
Przedmiotowg decyzje Prezesa URE przekazuje do wiasciwego operatora systemu.

Po otrzymaniu decyzji Prezesa URE w nawigzaniu do art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC, wtasciwy operator
systemu udziela odpowiedzi do wtasciciela systemu dystrybucyjnego na ztozone POWIADOMIENIE.
W pismie okresla sie wymogi dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urzadzen,

koniecznos$¢ zmiany obowigzujgcej lub zawarcia nowej umowy przytgczeniowej w oparciu o otrzymang
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decyzje (kopia stanowi zatgcznik do pisma) oraz ewentualnie wymagania wynikajgce z zapiséw
IRIESP/IRIESD.

W ramach tej $ciezki po otrzymaniu odpowiedzi wiasciciel przedmiotowego systemu dystrybucyjnego
powinien zgtosi¢ sie z wnioskiem o okreslenie warunkéw przytaczenia zgodnie z obowigzujgcymi

regulacjami w tym zakresie.

8.2.2.Zakres modernizacji lub wymiany niezakwalifikowany jako istotna modyfikacja
(Sciezka 2)

W nawigzaniu do art. 4 ust. 1 lit. a) NC DC, wtasciwy operator systemu udziela odpowiedzi do
wtasciciela systemu dystrybucyjnego na ztozone POWIADOMIENIE. W pi$mie okresla sie wymagania
dla przedmiotowego zakresu modernizacji lub wymiany urzadzen w zakresie dostosowania
wynikajgcym z IRIESP/IRIESD oraz, ze wymagane jest badz nie okreslenie nowych warunkéw
przytaczenia w oparciu o IRIESP/IRIESD.

Jedli w odpowiedzi wskazano koniecznos$¢ okreslenia nowych warunkdw przytaczenia w oparciu
o IRIESP/IRIESD, to po jej otrzymaniu wtasciciel przedmiotowego systemu dystrybucyjnego powinien
zgtosic sie z wnioskiem o okreslenie warunkdéw przytgczenia zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami

w tym zakresie.

9. Derogacje

Na podstawie art. 52 NC DC, w przypadku objecia istniejgcego systemu dystrybucyjnego wymogami
wynikajgcymi z NC DC w procesie kwalifikacji modernizacji lub wymiany urzadzen jako istotnej
modyfikacji, wtasciciel systemu dystrybucyjnego moze wystgpi¢ o przyznanie odstepstw od jednego
lub wiekszej liczby wymogdw okreslonych w NC DC w odniesieniu do nowych i istniejgcych systemow

dystrybucyjnych. Szczegétowe zasady dotyczgce odstepstw zostaty okreslone w NC DC w tytule V.

10. Zataczniki

W ramach procedury opracowano ponizsze zatgczniki:

Zatgcznik | POWIADOMIENIE o planowanej modernizacji lub wymianie urzadzen mogacej miec
wptyw na zdolnosci techniczne istniejgcego systemu dystrybucyjnego przytaczonego
do systemu innego niz system przesytowy

Zatacznik Il Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany urzadzen (zatacznik do

POWIADOMIENIA)
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Petna nazwa WtASCICIELA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO
PRZYLACZONEGO DO SYSTEMU INNEGO NIZ SYSTEM PRZESYLOWY

POWIADOMIENIE
O PLANOWANEJ MODERNIZACJI LUB WYMIANIE URZADZEN MOGACEJ MIEC
WPLYW NA ZDOLNOSCI TECHNICZNE ISTNIEJACEGO SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO PRZYLACZONEGO DO SYSTEMU INNEGO NIZ SYSTEM
PRZESYLOWY
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niz system przesytlowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urzadzen

ew Procedura objecia istniejacego systemu dystrybucyjnego przytagczonego do systemu innego
/

1. Informacje dotyczagce POWIADOMIENIA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 lit. a) Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia
17 sierpnia 2016 r., ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy przytgczania odbioru (zwanym
dalej: ,NC DC”), informacje zawarte w POWIADOMIENIU o planowanej modernizacji lub
wymianie urzadzen moggacej mie¢ wplyw na zdolnosci techniczne istniejgcego systemu
dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz przesytowy, beda podstawg do oceny
przez wtasciwego operatora systemu, tj. TIEW S.A. czy stanowi ona istotng modyfikacje.

W przypadku, gdy POWIADOMIENIE jest niekompletne, to jest w szczegdlnosci informacje
podane przez wtasciciela systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesytowy, w tym dokumenty dotgczone do POWIADOMIENIA, s3 niepoprawnie wypetnione,
zawierajg niepetne informacje, sg nieczytelne, niejasne, wiasciciel systemu dystrybucyjnego
przytaczonego do systemu innego niz przesylowy bedzie zobowigzany uzupetnic
POWIADOMIENIE w terminie 14 dni liczac od dnia otrzymania wezwania, w sposéb
pozwalajgcy uznac je za kompletne.

Zatgczniki do POWIADOMIENIA nalezy dotgczy¢ w jezyku polskim. Dopuszcza sie ztozenie
obcojezycznego oryginatu wraz z ttumaczeniem potwierdzonym przez ttumacza przysiegtego.
Dostarczone przez wtasciciela systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz
przesytowy i nieuzupetnione przez niego w wyznaczonym terminie POWIADOMIENIE uznaje
sie za niekompletne i pozostawia sie bez rozpatrzenia.

Whtasciciel systemu dystrybucyjnego przytagczonego do systemu innego niz przesytowy
zamieszcza na kopercie lub przesytce do wilasciwego operatora systemu wyrazny dopisek
»Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urzqdzeri moggcej mie¢ wptyw na
zdolnosci techniczne istniejgcego systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego
iz system przesytowy”.

Jedli informacje dostarczone przez wiasciciela systemu dystrybucyjnego przytgczonego do
systemu innego niz przesytowy ulegng zmianie w trakcie procedowania POWIADOMIENIA,
jest on zobowigzany do niezwtocznego poinformowania wiasciwego operatora systemu o
tych zmianach, dostarczajgc aktualne dokumenty.

Wypetnione POWIADOMIENIE wraz z zatgczonymi dokumentami nalezy przesta¢ lub
dostarczyé na adres:

Towarzystwo Inwestycyjne
,Elektrownia — Wschod” S.A.
ul. Frezerow 13
20-209 Lublin

POWIADOMIENIE powinno by¢ podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji obowigzujgcymi
u wtasciciela systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz przesytowy.
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2. Dane dotyczace wiasciciela systemu dystrybucyjnego przytagczonego do systemu innego niz
przesytowy

Wypetnienie niniejszego kwestionariusza ma na celu utatwienia kontaktéw pomiedzy
wtasciwym operatorem systemu oraz wiascicielem systemu dystrybucyjnego przytgczonego do
systemu innego niz przesytowy.

Dane nalezy wpisywac drukowanymi literami (dla kazdej litery i cyfry zostata przypisana jedna kratka).
Znaki interpunkcyjne nalezy wpisywac w oddzielnych kratkach, np.:

S.A
S. A.

2.1.Informacje ogdlne
2.1.1. Petna nazwa podmiotu sktadajagcego POWIADOMIENIE

2.1.2. Siedzibaiadres podmiotu sktadajgcego POWIADOMIENIE

2.1.2.1. Miejscowosc
2.1.2.2. Ulica Nr

2.1.2.3.  Poczta Kod pocztowy

2.1.3. NrNIP

2.1.4. KRS

2.2.Kontakt
2.2.1. Nrtelefonu

+

2.2.2. Adres e-mail wtasciciela systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz
przesytowy

2.3. Osoba upowazniona do kontaktow w sprawie przedmiotowego powiadomienia (petnomocnictwo
nalezy dotgczy¢ do POWIADOMIENIA)

2.3.1. Imie

2.3.2. Nazwisko
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2.3.3. Petna nazwa firmy, w ktdrej zatrudniona jest osoba upowazniona do kontaktéw (Nazwe firmy
i dane adresowe w pkt 2.3.3 do 2.3.4.3 wypetniac¢ tylko w przypadku, gdy sg inne niz podane
w pkt. 2.1.1. do 2.1.2.3 Bezposrednie dane kontaktowe do osoby upowaznionej wypetnic
kazdorazowo)

2.3.4. Siedzibaiadres

2.3.4.1. Miejscowosc

2.3.4.2. Ulica Nr

2.3.4.3. Poczta Kod pocztowy
Nr kierunkowy Telefon

+

E-mail

3. Informacje dotyczgce systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesytowy, dla ktérego planowana jest modernizacja lub wymiana urzagdzen wptywajaca na
jego zdolnosci techniczne

3.1. Nazwa obiektu

3.2. Punkt przytaczenia wraz z poziomem napiecia przytaczenia

3.3. Istniejaca moc przytgczeniowa w miejscu dostarczania energii elektrycznej
, MW — przytgcze podstawowe
, MW — przytgcze rezerwowe

3.4. Planowana moc przytgczeniowa w miejscu dostarczania energii elektrycznej

, MW — przytgcze podstawowe
, MW — przytgcze rezerwowe

3.5. Nr PPE(zgodnie z umowg)
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3.6. Nr umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

4,

Informacje dotyczace planowanego terminu modernizacji lub wymiany urzadzen wptywajace;j
na zdolnosci techniczne systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesytowy.

4.1. Przewidywany termin rozpoczecia:

dzien miesigc rok

4.2. Przewidywany termin zakonczenia:

dzied miesiac rok

Opis dotyczacy zakresu planowanej modernizacji lub wymiany urzadzen wptywajacej na
zdolnosci techniczne systemu dystrybucyjnego przytaczonego do systemu innego niz
przesytowy.

Szczegdtowy opis przedmiotu modernizacji lub wymiany systemu dystrybucyjnego przytgczonego do
systemu innego niz przesytowy, ze szczegdlnym wskazaniem zmian parametréw technicznych okresla
zatgcznik nr 1. Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany urzadzen.

Dane i podpisy osob wymienionych w KRS lub petnomocnikow** do reprezentowania podmiotu

*niepotrzebne skresli¢
**petnomocnictwo w zatgczeniu

Zatgczniki:

1. Tabela zgtoszenia modernizacji lub wymiany urzgdzen.

2. Potwierdzenie przez producenta urzadzen spetnienia wymagan okreslonych w NC DC lub w dokumentach
opracowanych na podstawie NC DC dla zakresu modernizacji lub wymiany urzgdzen (opcjonalne).

3. Potwierdzenie przez producenta urzgdzen spetnienia wymagan okreslonych w IRIESP / IRIESD dla zakresu
modernizacji lub wymiany urzgdzen (opcjonalne).

4. Oswiadczenie wiasciciela systemu dystrybucyjnego przytgczonego do systemu innego niz przesytowy o
wiasnosci tego systemu dystrybucyjnego.

5. Schemat jednokresowy przedstawiajgcy stan istniejacy oraz stan po przeprowadzonej modernizacji lub

wymianie urzgdzen.
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